
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
■ Beschreibung 
 
Instruction für Das Nachrüsten einer Schreiberplatine in einer Steuerung Typ OS3050. 
 
■ Allgemeine Hinweise 
 

- Nehmen Sie die Frontplatte weg (4 Schrauben) 
- Schließen Sie die Flachbandkabel an wie angezeigt 
- Setzen Sie die Schreiberplatine auf die richtigen Position (wie angezeigt) 
-   Schrauben Sie die Frontplatte wieder fest. 
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OS3050 
Einbau einer Schreiberplatine (IF3050) 

os3050_an_if3050_install_de.pdf


